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Descripcion del Sector
Barrio: Santurce

Sector: Parque Central

El sector de la entrada del Parque Central ocurre frecuentes inundaciones, observamos
la zona y en términos generales descubrimos que gran cantidad de basura logra
acceso al sistema de drenaje aparte de que dentro del Parque Central cercano a la
entrada construyeron un “curb” que impide que la escorrentia superficial pase
libremente hacia el Cafio Martin Pefia.

En este estudio se analizo la cuadricula F7b. De las estructuras analizadas tenemos
que el 100% de las estructuras estén tapadas o sucias. Hay varias estructuras que se
encontraron en el lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de
San Juan.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analiza y se describen los
problemas encontrados y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar.

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos
usados para el mismo.






REGION #1 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

BARRIO: SANTURCE
SECTOR: PARQUE CENTRAL
BRIGADA: VAN ACEVEDO

HECTOR CORREA Jr.
FECHA

AGOSTO 2009 |

YRICLILA
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En esta zona no hay poceto en el punto bajo por lo tanto

se estanca el agua, con este problema y el gran volumen
de transito, la carretera esta constantemente en malas
condiciones y con frecuencia tienen que repararla.

8/5/2009 F7b S-001- S-002 Calle Roosevelt Int. Calle Canto

Todas estas estructuras estan sucias ya sea de sedimento
y/o basura. La parrilla de la estructura  S-006 esta
cediendo, también esta estructura le entra la escorrentia
que viaja a través de un canal lateral y no tiene ningln tipo
de elemento que impida que basura o escombro entren al
mismo, esta situacion propicia que entre basura de gran
tamafio al sistema causando que el mismo se tape y se
descargue al Cafio material contaminante.

8/5/2009 F7b S-004-S-006 Calle Roosevelt Int. Calle Cerra

Se indica que el area de entrada del Parque Central sufre
de frecuentes inundaciones. Todas las estructuras
requieren mantenimiento o limpieza. Las estructuras S-009
y $-011 tienen problemas estructurales. La estructura S-
009 no tiene dimensiones tipica de poceto de carretera, es

Area entrada principal Parque muy pequefio. A la estructura S-011 le entra la

Central escorrentia que viaja a través de un canal lateral y no tiene
ningun tipo de elemento que impida que hasura o
escombro entren al mismo, esta situacion propicia que
entre basura de gran tamafio al sistema causando que el
mismo se tape y se descargue al Cafio material
contaminante. En el area de entrada del Parque Central
hay un "curb" que inpide que la escorretia superficial fluya
libremente hacia el Cafio y drene el area.

8/5/2009 F7b 5-007-5-011

Accion Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras e implantar una
rutina de mantenimiento al sistema de drenaje en la zona.

Accion Intermedia: Se debe colocar un poceto en el punto bajo de la
carretera de esta forma evitamos el estancamiento de agua y el deterioro
del asfalto.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras e implantar una
rutina de mantenimiento al sistema de drenaje en la zona.

Accion Intermedia: Se debe cambiar la parrilla de la estructura S-006 y
afiadir un elemento que evite que basura y/o escombro entren del canal
lateral hacia el poceto (5-006).

Accion Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras e implantar una
rutina de mantenimiento al sistema de drenzje en la zona.

Accion Intermedia: Se debe afiadir a la estructura S-011 un elemento que
evite que basura y/o escombro le entren del canal lateral. Por la entrada
del Parque Central, hay un "curb"” al cual se le debe eliminar o demoler
varias secciones de dos pies, esto unido a unos tubos de aproximadamente
10"® que se puedan instalar por debajo del caminito en tierra que esta
entre la calle y el Cafio esto permitira que la escorrentia superficial fluya
libremente hacia el Cafio y esto ayude a drenar |a zona.
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REGION No. 1

BRIGADA: No. 4
BARRIO: Santurce
SECTOR: Parque Central

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras
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csacrouwp Architects and Engineers, LLP

Semana: del 03 al 07 Agosto 09
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3 o glslS.2z =
g No. DE :é 5 3 - "5% Ggo
&  |LOCALIZACION ESPECIFICAl cormictura 1291 2 |6 o E % 2 E 9 > COMENTARIOS
< 21 7 |f|olwud|usge
a ~ |<_( [GN BN o =
F7p |G- Rooseveltint. Calle F7bS-001 1

Canto
F7b F7bS-002 1

C. Roosevelt
e7p |G- Rooseveltint. Calle F7bS-003 1

Cerra
F7p |G- Rooseveltint. Calle F7bS-004 1

Cerra
F7b C. Roosevelt int. Calle F7bS-005 1

Cerra
F7p |G- Rooseveltint. Calle F7bS-006 1

Cerra
F7b F7bS-007 1

Parque Central

Marginal frente a la
F7b |entrada del Parque F7bS-008 1

Central
F7b Parque Central (al F7bS-009 1 Req. reparar o cambiar

frente) estructura
F7p  |Parque Central (al F7bS-010 1

frente)
F7p |Parque Central (al F7bS-011 y

frente)

TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS 11
TOTAL LIMPIAS
TOTAL SELLADAS 0

TOTAL COMBINADAS







ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras
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4 : 10 UNICIPIO SAN JUAN
"tj-.,CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M N J

.;s?:;.;.,,' ' Architects and Engineers, LLP FECHA: 3’ /;Mé ) ? HOIA
BRIGADA: _Jb. </
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
7 Fie | ool A VILCE,

SECTOR TARPUE. CEATRAL ,
CALLE / UBICACION: IMT. C. ROOSEVYELT €=M pcpr L& CANMTZ

TIPO E’S,TRUCTU RA p Ccwrs ner BeatcHeasin [IMd [aw [Jcross nier [ COMBINADO [JoTros
2 ‘6" x =6 K simple (14 [ sanitario/ Pluvial
[ poble a2 [ Pluvial/ Sanitario
|:| Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LiMp1A/SUCIA 1 TAPADA/P.TAPADA [l Mo ExISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA BTAPADA@_ [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  [INOEXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LimpIA Clrapapa [ rOTO ] coLapsana
5- TUBO/B.C. = ] LmpIA CJ7arapa [ roTO ] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = (] LimMpPIA [(Jtapapa [ rROTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LiMPIA/SUCIA [(Omata  [InO DRENA ] otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: £57F, PoCE7r o  ESI7 CERCA. PEL.. I 7P
EBAaTo DE (A CARRETELD.. FERY. M. E5TAL LM ol PNIE. EBAT D

ColT-IBYYE. A DUE. . LA CAREETERS. ESIE. M. MOUE
Covpr C/,D VES. [] Parr. pesada
[ Parr. Sellada
[ Punto alto
f ‘ i [ bunto bajo
[1En pendiente
S A ] FLUYE HACIA
s

u FOTO NO. o~ 3522
- FOTONO. 5822

ST FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: [XAcCION INMEDIATA | ACCION INTERMEDIA [ LARGO PLAZO
PCIPRIMERAVISITA ... CILMPIEZA,QESTABER s
[ ] SEGUNDA VISITA (] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

............ Come. ACCAON... IMTERMELIA... . SE.. AZEBE.. I MSTALAR..... 1.
POCETO... EXAPTAMEMIE. . M. El PLYLD. BT Do




& O: ESTUDI@ INUND C!ONESMUNICIPIOSANJUAN
4% csA rrovecr

csAGmp - Architects and Engineers, LLP FECHA: jﬂ[ HOJA
BRIGADA: e
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 F712 S-o02. ST CE
SECTOR  PRLZLUE P Fr/TLHL~
CALLE / UBICACION: CALLE 1208 SEVELT
TIPO ESTRUCTURA  [pdcurs INET [JcaTcHBasIN [IMH [Juw [Jcrossiner [ comsmnabo [ otros
O Simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[] boble Oz [ Pluvialf Sanitario
[l Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] Limp1a/sucIA [ TaPaDA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA B TapaDafpTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLA (] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = (] Limp1A [tapapa [ roTO ] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = ] LimpIA [tarapa [ roTO [ coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = [ umpIA [Jrapaba [ roTO ] coLapsapa
7- TUBO/B.C. = ] ume1a [Jtapapa [ rOTO ] coLaPsADA
8- CUNETA [ LiMPIA/SUCIA [ImaLa [ NO DRENA [l oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st [(Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Ja CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

|:| Parr. pesada
i [ Parr. Sellada
[ Punto alto
F ‘ [ ] Punto bajo
Er En pendiente

E 2 FLUYE HACIA

S
U FOTO NO. f@e-55"2 ¢
S FOTO NO. (o0~ 33725~
- FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: oo s ... Caccion wrenveors [l uweo puazo




4 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4% CSA ©

csacreus Architects and Engineers, LLP FECHA: < A 1/(7/0 ?

HOJA
BRIGADA: é/
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTU R’(A NO. |BARRIO
L F1B S~oe3 SANTVRCE
SECTOR FAROUE. CENTIRAL
CALLE / UBICACION: C. ROvSEYF LT INT el iLrk CEnnA
TIPO ESTRUCTURA  [Rcurs INET [JcatcHeasin [ImH [Jrw [Jcrossver [ comsINADO [Jotros
[ simple Cly4 [ sanitario/ Pluvial
] boble 112 ] pluvial/ Sanitario
[ Triple [ completa
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA [ItapaDA/P.TAPADA  [INOEXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] LIMPIA/SUCIA B tapaoaeTAPaDn [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ImALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBQ/B.C. = ] LimpIA [J7apapa [ rotO (] coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LmpIA [Jtapapa  [] rOTO [] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = [ umpra CltapapAa [ ROTO ] coLapsaDA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Cdrapapa  [] rROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA (] umPra/sUCIA [Omaia  [Ino DRENA [J otroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [Jst )
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [s1 [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: o —o————————
............ |:| Parr. pesada
N D Parr. Sellada
FL' D Punto alto
ﬂr ‘ ﬂ¢ E\Punto bajo
I v o [dEn pendiente
E f[ j FLUYE HACIA
L
—@ FOTO NO. 290 ~552 ¢
FOTONO.
S— FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: B<l ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA L] LARGO PLAZO

.......... PRIMERAVISITA _ PUIMPIEZA(DESTAPAR)

[ ] SEGUNDA VISITA ("] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

% CSA
o FECHA: §/ Agosze /09

csacrus Architects and Engineers, LLP

HOJA
BRIGADA: __ 4/
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
/ Flb Soco SANTVEC E
SECTOR /AR PR CENTZA) |
CALLE / UBICACION: C.cerapy 1T, C. RoOsSENE (T

TIPO ESTRUCTURA  [JcurRBINLET [] CATCH BASIN QMH (Juw [Jcross iner [ comBinaDO [l oTros

(1 simple 114 [ sanitario/ Pluvial
[ poble O 1/2 [ Pluvial/ Sanitario
Il Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE: .
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [1nO ExISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X LIMP [1rapapa/p.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA CIMALA [] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] ume1A (lrapaba [ ROTO (] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = [ LimpIA [CJtapapa [ roTO [] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = (] LiMPIA Clrapapa  [[] roTo [] coLapsaDA
7-TUBO/B.C. = [ LiMPIA [Itapapa [ rRoTO [] coLapsaba
8- CUNETA (] LimprA/SUCTA [(Imaa  [INO DRENA [ otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [Jsr CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [Js1 CIno
D R D O N DL PR O B e N A, e
|:| Parr. pesada
[ Parr. Sellada
|:| Punto alto
f ‘ [ punto bajo
|:| En pendiente
2. FLUYE HACIA
-
u FOTO NO. {05~ X529
FOTONO.
S= — FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: ﬁj ACCION INVEDIATA (] ACCION INTERMEDIA []LaRGO PLAZO
...... [X| PRIMERA VISITA XA gvPrezay DESTAPAR
[ ] SEGUNDA VISITA [_] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA




4 YECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
"'0":CSA PROYECTO: E N

cs’cr:u..; Architects and Engineers, LLP FECHA: 5 4(17/3) /ﬂ)? HOJA
BRIGADA: ‘4
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
/ F15& ¢-005 SN TV CE
SECTOR PRROVE (. RNTRALI .
CALLE / UBICACION: €. OB AN T C. PooSalelT
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [JcatcrBasiN IMH [Juw [ CrOSS INLET ] COMBINADO [l otros
1 simple /4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble 12 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA I nO EXISTE /ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA M UCIA [(1TapaDA/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  [INOEXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LimpIA CI7apapa [ ROTO [ coLaPsADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [tapapa [ roTO ] coLAPsaDA
6- TUBO/B.C. = ] LMPIA [Jtapapa [ rOTO [ coLapsADA
7-TUBO/B.C. = 1 LMPIA Cltapapa [ roTO (-] COLAPSADA
8- CUNETA ] LiMPIA/SUCIA CImaa  [INODRENA ] oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) LS [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [JsI [OIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

D Parr, pesada
D Parr. Sellada

'z:] Punto alto
| E! Punto bajo
[1En pendiente

S 2 o FLUYE HACIA

S_
u FOTO NO. geo- S52 2
< FOTO NO.
o FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: .. L ACCION INMEDIATA [accion nTermeDia  [TLARGOPLAZO




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

"’3’0 CSA

mam, " Architects and Engineers, LLP FECHA: 5/46,,) /0 r.? HOJA
BRIGADA: __ 4
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
] F1B €-006 SANAVR CE
SECTOR  7Ap eve. cEagilhe - _
(CALLP / UBICACION: = RooSSEyurcs
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [JcatcHBasiN [ImH [Juw DX crossimner ] comsinabo [ oTros
[ simple (4 [ sanitario/ Pluvial
] Doble Oz [ piuvial/ Sanitario
] Triple E Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [_] Lmp1A/SUCIA [_] TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA =< UMPIA@ [ Tapapa/p.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ 1 BUENA [ IMALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpia [Jtapapa [ roTO [ cotapsaDA
5-TUBQ/B.C. = (] umprA Cltapapa [ roto [] coLaPsaDA
6- TUBO/B.C. = (1 Limpra [ltapapa  [] roTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = (] LimMpIA [Itapapa [ roTO (] coLapsapa
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [(ImaLA ] NO DRENA []otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st Clno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Jst CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: /. RAREI(L A, RELCUIER.E. CAMBRD. ESTA ...
SED N DD et se s ses sttt
[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
D Punto alto
F ‘ Q‘Punto bajo
[len pendiente
E ) ~ FLUYE HACIA
B e
U FOTO NO. \0= -S89
- FOTONO. __ -3533
—_ FOTONO. _.
PARA TUBOS
RECOMENDACION:  ....] [Phaccion INMEDIATA [laccron mrermepia  [1URGOPLAZO
[X] PRIMERA VISITA DRI DES AP AR e
[ JsEGunpAvisITA [ ]SEREQUIERE SEGUNDAVISITA
k?ﬁlbﬂ \r\'\'(-‘.rm e G
....... AAR.QiL. s'mm ”Q
Cone.s Cs2....

TS Q0m ‘9‘.’0




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

‘3’& CSA

cs.u.smup " Architects and Engineers, LLP FECHA: = /A G’D /D 9‘ HOJA
BRIGADA:
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
! F1E o b’ 5 SAL PRI

SECTOR Prurpve CEqggRA
CALLE / UBICACION: FALLOE

CEN TN H2

TIPO E§TRUCT URA  [Jcursmvier [Mcatchsasiv [JmMH [Jhw []cross INLET [ comsINADO [(JoTrOS

‘3, X 2 (1 [ simple Cly4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble Ol [ pluvialy Sanitario
] Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [Ino ExISTE / ROTA L] NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA [>d LIMPIAJSUCTAS [ tapapa/p.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaia  [1NOEXISTE/ROTA

4- TUBO/B.C. = [ LimpIA Cdtapapa  [] rOTO (] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIA [rapapa [ roTO ] coLapsADA
6- TUBO/B.C. = ] LimPIA [Jtapapa [ roTO [ coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Ctapapa [ roTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [ImaLA ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (s CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

ff?x? INC 4o PALA... Feolle PLE.  ESB.. b .

[ Parr. pesada
|:| Parr. Sellada

[ Punto alto
F l ' E’Punto bajo
[1En pendiente
Q I: 2 ~ FLUYE HACIA
S
u FOTO NO. foe- 552/

FOTO NO.jap- S<zz2

S— FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: . [RACCION INMEDIATA BIaccion vTermeDIA . [LARGO PLAZO
OCT PRIMERA VISTTA ... R —————
[_] SEGUNDA VISITA . [ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA e
' Pt . ah  OER.... LA AN R TIU RS P G

LOEVR..... 2o A ve @ adiid. RSVF&E,&/ CUI.. CON... P CALUTT S
JUEC...... 5. AC.f ORI LG MM ALD EALo

TIERR A, A CRIIAL.... YTy Y




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

Y
4 < CSA
csacrus Architects and Engineers, LLP . 3%
- gineers, FECHA: 95 //%éfr) / 7 HOIA
BRIGADA: MJ v
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
] F1B S-00% SANTVECE,

SECTOR

PaRAIE. ENTRAL. .

CALLE / UBICACION:  MAR CA MAL. 2R ENTE. A 2of) EAARADA- DEC FAZE 16 CENTALY

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET P catchBasiIN' [ImMH [Juw [JcrossINLET  [] COMBINADO

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4- TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7- TUBO/B.C. =
8- CUNETA

] LIMPIA/SUCIA
[ LIMPIA/SUCIA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA;

[ sUENA

[ Limpra

(] umpIA

[ Limpia

(] Limpia

(] LIMPIA/SUCIA
st

(st

JAPADAYP.TAPADA

[ mALA
I TAPADA
(] TaPADA
[ TAPADA
(1 rarADA
CImaLA
CIno
[Ino

[ roTO

[_] NO EXISTE / ROTA
] roTO

[] roTO

] roTO

(] roTO

1 NO DRENA

[l oTros
M Simple Cl1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble RV [ pluvial/ Sanitario
O Triple [_] completo
J1TaPADAIP. TAPADA [ INO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO

] NO NIVELADO

] COLAPSADA
(] coLapSADA
] coLAPSADA
] coLapsADA
[]otros

D Parr. pesada
] Parr. Sellada
D Punto alto
[ pPunto bajo

IE En pendiente
(5 8 ) FLUYE HACIA
S_ — g
u FOTO NO. i00--5533
q_ FOTONO. __
- FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA [ LArRGO PLAZO
____________ PRIMERA VISITA X LIMPIEZA,@MWW
[ SEGUNDA VISITA [ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA




& ECTO: u DACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
& OCSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACION UNICIPIO SAN JU

cs?n};m; Architects and Engineers, LLP FECHA: < /ﬂc_}o /O‘? HOJA
BRIGADA: _ &£
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
/ F 7.3 S-00% SPN TN CE
SECTOR A pvz CEATRAL , R
CALLE / UBICACION: OO0t cernAC ( ALFREATE )
TIPO E?TRU CTURA [JcursINLET [XfcaTcHBasiN [JmH [JHw []CROSS INLET (] coMBINADO [loTros
2 X ’ (] simple O 14 [ Sanitario/ Pluvial
] Doble Ol 1 pluvial/ Sanitario
D Triple L__| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LimMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [CIno ExisTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [l vapapA/pTAPADA KT ROTO [C] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [ImaLA "] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LMPIA [ltapapa  [] rROTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = O] LMPIA Cltapapa [ rOTO ~ [ coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = ] umpia Itapapa [ roTO ] coLaPSADA
7- TUBO/B.C. = ] umpia Cltapaba [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA I mMALA ] NO DRENA ] otroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [Jst CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [sr [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: | WO COMPUE. €M) LAS DIMENSIOAMES e

bt PANNLLA. PLUYAL  PE. CANAETERA ¥
EST. L0 ALY ML ESTALC

[ parr. pesada
D Parr. Sellada
|___] Punto alto
Punto bajo
[lEn pendiente
I: 2 FLUYE HACIA
S
U FOTO NO. e -553Y
FOTONO.
S s _ FOTONO. __
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ACCION INMEDIATA oo pdacconmrermeoia  []LARGOPLAZO
[X] PRIMERA VISITA (CILIMPIEZA DESTAPAR o
[ sEGUNDA VISITA [_] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA . ocomumrmrseserssmsmspssse




& : UDIO INUND MUNICIPIO SAN JUAN
‘$:¢.“,CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES

csacews Architects and Engineers, LLP FECHA: = /[},G,Q /O fi HOJA
BRIGADA: _ 4~
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
| F7 2 L-pl© SANT VB CFE.
SECTOR  /RepuéE cenT/tde. , 3
CALLE / UBICACION: PANLOVE  Can7RAL- (A7 FREATE )
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [HeaTcHBasiN  [ImH [Juw [Jcross mer [ comsmano [ oTros
J&Simple O /4 [_] sanitario/ Pluvial
[ poble (112 (] pluvial/ Sanitario
D Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA - Rumea&ca ) (I rapaDA/P.TAPADA  [[INO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BA] LimpiAGSUCTA [ apaDA/P.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA [Imaa  [INOEXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpra [(Itapapa  [] roTO (] coLapsaba
5- TUBO/B.C. = [ LmpIa [Jtapapa [ roOTO ] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = ] LImMPIA Cdtapapa [ rotO [ coLAPSADA
7- TUBOQ/B.C. = O] umpia Crapapa [ roTO [[] coLapsaDA
8- CUNETA (] LiMPIA/SUCIA CImaa  [INO DRENA [1otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) S o

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

|:| Parr. pesada
[ Parr. Sellada

[ punto alto
‘ [ punto bajo
@'En pendiente

(Z _8, FLUYE HACIA

S_
u FOTO NO. /&5 -SX> &
5 FOTO NO.
T FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: KIACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA [] LARGO PLAZO

[ PRIMERA VISITA X[IMPIEZAY DESTAPAR




"4 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA SRICIE: BT

csacrews Architects and Engineers, LLP FECHA: 5 /A’G’O /OC? HOIA
BRIGADA: _ %/
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
i F. < ) =AY TR CE
SECTOR pPAR VR CENTICAL ,
CALLE / UBICACION: e ceymp [ ,«?’LF/LE',{/)",E“)
TIPO ESTRUCTURA  [JcursInieT [JcatcHasin [(ImH [Jrw [Xcross mier [ comsmnapo [l oTrOS
[ simple D 1/4 [ sanitario/ Pluvial
|:| Doble D 1/2 |:| Pluvial/ Sanitario
|:| Triple E Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 LIMPIA/SUCIA [] TAPADA/P.TAPADA [ NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA JA LiMPIAGEUCTA [CJ7apapa/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA ] MALA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] umpIA (Itapapa [ roTO (] coLaPsADA
5-TUBO/B.C. = ] umpra Cltapapa [ roTO [] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = [] LIMPIA [Jrapapa [ roTO = [ coLapsaDA
7- TUBO/B.C. = ] LmPIA (Jtapapa [ rRoTO (] coLapsaDA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [CImaa [ no DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

" [ Parr. pesada
.\\;‘5]' cpNl ] Parr. Sellada
E~ [ ] punto alto
f ‘ / 1-© i g ¥ punto bajo
7 v [lEn pendiente
E J - ' FLUYE HACIA
3 |G Lt -
L_"\
LJ FOTO NO. 1s0~S557= (.
FOTONO. _ .. S5%3
ST FOTONO. __ ~ 552%
PARA TUBOS
[RECOMENDACION: o D ACCION INMEDIATA ﬁ.ﬁ‘EQION INTERMEDIA [] LARGO PLAZO
[5¢| PRIMERA VISITA D UIMPIEZA, DB AP AR e e————
[] sEquNDA VISITA (] SE REQUIERE SEGUNDAVISITA . ..ottt

A
...... N ocion) TarzeAMELIA.... . lE G CLE.. LAYl Lok Sl AL
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